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1. PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES

1.1 OBJECTE

L'objecte del present plec fa referéncia a l'establiment de les condicions que han de regular la
contractacio del servei public de manteniment i conservacié de les instal-lacions d'enllumenat public de
'EMD de Valldoreix.

Sera objecte del present contracte, igualment, la gestio de les dades resultants de les operacions propies
del mateix, d’acord amb aquest Plec de Condicions Técniques (PCT).

Finalment, també seran objecte de la prestacio del servei totes aquelles instal-lacions de la mateixa
naturalesa que s'incorporin a la gesti6 de 'EMDV durant el periode de vigencia del contracte, de
conformitat amb les condicions establertes en aquest PCT.

No formen part d'aquest contracte les modificacions, les noves instal-lacions, la renovacié
d'instal-lacions obsoletes ni instal-lacions necessaries arrel d'inspeccions. Malgrat aix6 en aquests
casos es 'EMDV podra demanar pressupost a l'adjudicatari.

1.2 AMBIT DEL CONTRACTE

1.2.1 Extensio territorial

L'adjudicacié incloura la conservacio de les installacions d'enllumenat public existents a I'ambit territorial
de 'EMD de Valldoreix, que han de ser gestionades i que es relacionen en l'inventari aproximat annex a
aquest PCT.

La instal-lacié comparteix diferents quadres i linies amb les installacions de Sant Cugat del Vallés.

El concessionari col-laborara amb els Serveis Técnics de I'ajuntament de Sant Cugat i el seu Mantenidor.

1.2.2 Instal-lacions actuals

L'adjudicatari haura d'acceptar les instal-lacions existents fent-se carrec de les mateixes en les
condicions actuals de cadascun dels seus elements. Aquesta acceptacié 'obliga a mantenir els elements
de tota classe instal-lats sense que puguin ser substituits per altres de diferent tipus, llevat de la previa
autoritzacié de 'EMD, la qual haura de ser sol-licitada per 'adjudicatari de forma raonada i per escrit.
Amés prestara el servei de manteniment d’acord amb les especificacions d'aquest plec.

1.2.3 Inventari base

Per tal que les ofertes siguin comparables, aquestes es faran en base a l'inventari orientatiu d’escomeses
d’enllumenat public, punts de llum i quadres, actualment gestionades per 'EMD de Validoreix que
s'adjunta en l'annex.

1.2.4 |Instal-lacions futures

L'adjudicatari, durant la vigéncia del contracte, es fara carrec de totes les instal-lacions d'enllumenat
public que 'EMDV realitzi o rebi de tercers, sempre sobre les condicions d'aquest PCT.

El projectes i les noves instal-lacions realitzades per tercers abans de la seva recepcié per part de
'EMDV, hauran de ser revisades per l'adjudicatari, el qual emetra el seu informe a fi de que 'EMDV
pugui prendre la decisi6 que consideri oportuna.

Aixi mateix, i des de la posta en marxa de les noves instal-lacions fins a la data en que finalitzi el seu
periode de garantia, l'adjudicatari de la conservacié queda obligat a realitzar el control d'encesa, sense
que per aquest concepte pugui reclamar cap mena de compensacié economica addicional.

En cas de variacié en un 5% de l'inventari de la xarxa d’enllumenat public, es fara una revisio de preus en
base al preu del servei corresponent al manteniment per punt de llum, i pel nombre total de punts.

Les obres de nova urbanitzacié o re-urbanitzacié no formaran part de I'adjudicacio.
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1.2.5 Modificacions

Si durant la vigencia del contracte FEMDV considera oportti modificar substancial o significativament els
elements de les instal-lacions, o s'adopten altres sistemes d'enliumenat, I'adjudicatari quedara obligat a
acceptar la conservacio dels mateixos, prévia elaboracié, i acceptacio per ambdues parts, dels preus
contradictoris que corresponguin, a l'alga o a la baixa, i que seran elaborats tenint com a referéncia els
que consten en l'oferta presentada pel licitador.

Si Fadjudicatari creies oportl dur a terme modificacions en I'enllumenat public, haura de comunicar
previament la seva peticid6 a 'TEMDV, sense el consentiment de la qual no es podran realitzar els
esmentats canvis.

1.2.6 Installacions annexes a I'enllumenat public

Les instal-lacions annexes que es puguin alimentar des dels subministraments eléctrics dels quadres de
la xarxa de I'enllumenat public, tal com bombes de reg, senyals informatives, semafor, parades de bus,
etc, i que fossin de propietat municipal, o bé que disposin de I'autoritzacié de 'EMDV, estaran incloses en
el contracte als efectes exclusius del control de funcionament dels elements de proteccio situats en
l'interior dels quadres de maniobra de I'enllumenat public.

La reparaci6 de les avaries d'aquests elements no estaran inclosos en la present adjudicacio, i quan
algun d'aquests elements representi un risc per a les persones o coses, 0 bé quan provoqui distorsions
en el normal funcionament de I'enllumenat public, l'adjudicatari procedira a la seva desconnexid, donant
avis als serveis técnics municipals, que ho notificaran a 'empresa o entitat responsable, per tal que
procedeixin a la seva reparacio.

Aquests elements, pel fet d'alimentar-se dels subministraments eléctrics de 'enllumenat public, estaran
subjectes al que disposa el vigent Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensio (REBT), i per tant es
trobaran inclosos en les revisions periddiques obligatories, essent l'organisme responsable de cada
element el que, en cas que es detectin anomalies, les repari dins dels terminis que indiqui l'acta
d'inspeccié de I'EIC.

1.3 OBLIGACIONS GENERALS

La prestacio del servei té, com a principal finalitat, assegurar la continuitat de I'enllumenat public i
mantenir el nivell técnic de les instal-lacions, realitzant, quan procedeixi, les reparacions i intervencions
programades de manteniment i conservacié.

Es per aquest motiu que l'adjudicatari haura de realitzar el servei de forma autonoma, és a dir, sera
competéncia de I'adjudicatari la realitzacié de les operacions de conservacié i manteniment especificades
en aquest PCT tenint com a base fonamental les tasques de deteccié de possibles anomalies o
disfuncions que puguin sorgir a la xarxa. Per tant, les incidéncies registrades per 'EMD de Valldoreix
(Direccié Facultativa, Policia Local, linia 900, etc.) hauran de ser excepcionals i seran, en tot cas,
indicadores del grau de satisfaccio i de percepcio de la qualitat del servei per part del ciutada.

En aquest sentit, caldra prevenir possibles avaries i realitzar, d'acord amb I'especificat al present PCT i a
loferta del licitador (sempre que no entri en contradiccié amb aquest PCT) les inspeccions, revisions,
reparacions, reposicions, substitucions, subministraments i modificacions que calguin, subordinades al
REBT i les seves Instruccions Técniques Complementaries i que, per tant, puguin ser aprovades per la
Entitat d'Inspeccié i Control que realitzi les inspeccions reglamentaries.

Els treballs de conservacié i manteniment inclouen les operacions d'obra civil i de tipus eléctric aixi com
altres que, independentment de la seva natura, siguin necessaries per la continuitat de enllumenat
public i el compliment de la normativa vigent.

Seran obligacions de la empresa adjudicataria les descrites en els punts segiients d'aquest PCT.
1.4 ORGANITZACIO | SERVEIS GENERALS
1.4.1 Organitzacié del servei

Els licitadors indicaran a les seves ofertes els aspectes d'organitzacié, detallant especialment els
seglents punts:
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o Organigrama detallat del conjunt de personal directe i indirecte destinat al servei.

o Relacio dels llocs de comandament previstos, a tots els nivells, amb les seves funcions generals.

o Gestié de personal i assegurances socials.

o Calendari de posada en marxa de la contracta.

o Planificacié operativa detallada de totes les feines a realitzar per tipus de servei, zona, etc. i els
meétodes de control emprats. Aquestes feines podran variar per necessitats del servei .

L'empresa adjudicataria nomenara un responsable de la contracta, amb la titulacié minima d'enginyer
técnic especialista en enllumenat, com a interlocutor valid amb 'EMDV, amb I'objecte de controlar la
bona marxa del servei.

Aquest responsable es personara a 'EMD de Valldoreix sempre que sigui requerit, per tal d'informar i
comentar les principals incidéncies del servei, i assistir amb el tecnic municipal a la visita de les
instal-lacions.

El responsable de I'adjudicatari disposara d’un teléfon mobil d'amplia cobertura per a poder ser localitzat
en tot moment, aixi com correu electronic amb accés des del teléfon mobil.

Caldra facilitar una direccié de correu electronic, teléfon i fax, amb l'objecte de rebre les indicacions i els
avisos d'avaria, aixi com qualsevol altre comunicat que es consideri necessari.

L'adjudicatari haura d’estar registrat com a empresa especialista eléctrica en el Departament d'Industria
de la Generalitat de Catalunya.

1.4.2 Disposicié de personal

L'adjudicatari disposara del personal necessari per cobrir totes les exigéncies del contracte i complira
amb els seus empleats la legislacio i els convenis vigents que els afectin.

El personal minim previst pel servei sera :

- Responsable de la contracta: Titulacié minima d'enginyer técnic especialista en enllumenat, amb
coneixements i experigncia en tasques de conservacio d'instal-lacions eléctriques |
d’enllumenats.

- Encarregat del servei: amb coneixements i experiéncia en tasques de conservacié
d’instal-lacions eléctriques i d’enllumenats.

- Equip de Treball: operaris especialitzats que atendran diariament les necessitats del servei.
A més, 'adjudicatari facilitara una copia dels seus procediments de treball en prevencio de riscos laborals
del servei, designant un técnic responsable en aquest ambit, i garantira el compliment de la normativa

vigent en matéria de prevencié de riscos laborals i seguretat i salut en les obres.
Tanmateix, haura de respectar i fer respectar als seus empleats, els seglents punts:

- Senyalitzacié i altres mesures accessories de proteccio dels seus operaris i de tot el public en
general, sempre que els treballs a realitzar puguin representar un perill.

- Uniforme: Tots els operaris que estiguin realitzant treballs a la xarxa publica d'enllumenat hauran
d'anar amb uniformes que permetin una rapida i clara identificacio.

- L'adjudicatari sera responsable de la cortesia dels seus operaris, solucionant qualsevol problema
que es plantegi al respecte.

- Estricta neteja de tots els materials emprats.

L'adjudicatari haura de facilitar, sempre que li sigui requerida per TEMDV, tota la informacié que permeti
comprovar la identitat dels operaris, identificar els responsables de cada treball, i tenir accés als TC'sia
la documentacié en PRL.

1.4.3 Disposicio d'equips

Els licitadors hauran d'especificar els equips que destinaran a la prestacio del servei i que permetin
garantir la realitzacié de les comprovacions i treballs exigits en aquest PCT.

Els equips relacionats a l'oferta i que siguin acceptats per 'lEMDV es trobaran a disposicio del servei
sempre gue sigui necessari.
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L'adjudicatari haura de disposar del material de mesura necessari per efectuar les comprovacions
pertinents. Aquest material podra ser revisat periddicament per assegurar que les inspeccions siguin el
més objectives possible.

1.4.4 Disposicio de vehicles

L'adjudicatari haura de disposar com a minim del segiient parc mobil de vehicles, que es posaran al
servei de la contracta sempre que sigui necessari:

- 1 Camio cistella que arribi a una algada minima de 12 metres.
- 1 Furgoneta per trasllat de materials.
- 1 Vehicle lleuger.

En cap cas la reparacié o revisié d'un d'aquests vehicles pot afectar el correcte funcionament del servei,
pel que el I'adjudicatari haura de disposar del corresponent material de reserva per a casos d'urgéncia.

Els vehicles que prestin servei es trobaran en perfecte estat d'Us i funcionament, havent passat la
inspeccid técnica de vehicles (ITV), i hauran de complir tots els requisits que assenyali el Codi de
Circulacié vigent i la normativa de magquines.

Aixi mateix, aniran pintats de manera que resultin facilment identificables.

1.4.5 Estoc de recanvis

Per assegurar el bon servei de conservacio de I'enllumenat public, 'adjudicatari estara obligat a tenir en
els seus magatzems l'estoc de materials suficient per poder atendre qualsevol avaria o accident que es
produeixi a la xarxa.

Aquest estoc incloura com a minim: bobines de cable de diferents seccions, lampades de descarrega de
diferent naturalesa i poténcies, diversos tipus de suports, (baculs, columnes, bracos), llumeneres del
tipus més habitual, reactancies, condensadors, arrencadors i petit material eléctric, en un minim del 2%
de l'inventari. A més tindra 2 quadres provisionals.

Draltra banda, 'adjudicatari estara obligat a guardar al seu magatzem i a portar un inventari informatitzat
de tots els materials que, per qualsevol motiu, siguin retirats del carrer.

1.4.6 Disposicié de Superficie

L'adjudicatari haura de disposar d'una nau-magatzem en un radi inferior a 20 quildmetres del limit
territorial de 'EMD de Valldoreix, per tal de garantir la qualitat del servei i donar compliment als temps de
resposta indicats en aquest plec. Aquest local haura de comptar amb I'extensié suficient per encabir les
seglents dependencies: magatzem de materials, dependéncies pel personal, aparcament per a vehicles
i magatzem per la maquinaria i equips destinats al servei.

Aquestes instal-lacions hauran d'entrar en funcionament en un termini maxim de 1 mes de la data
d'adjudicacié del contracte, i podran ser inspeccionades per TEMDV en qualsevol moment.

1.4.7 Informatitzacio del servei administratiu

Setmanalment l'adjudicatari lliurara als responsables municipals un comunicat on es detallaran les
incidencies detectades i reparades, especificant el nimero de punts de llum, el tipus d'incidéncia, la data
de deteccid, la data de reparacid, observacions, tipus d'averia i reparacio, etc.

El sistema informatic utilitzat per I'adjudicatari haura de permetre gestionar o realitzar les segiients
operacions:
o Les incidencies del servei:

e Recepcid de les incidéncies.
e Seguiment i estat de les mateixes, online.

o Base de dades que contingui l'inventari de les instal-lacions d’enllumenat plblic. Aquest
programa haura de ser capag d'emetre els llistats i informes seguents:
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e Ubicacié i descripcio dels punts de llum i quadres de maniobra. Situacido amb
coordenades UTM.
Codificacio dels quadres i punts de llum.
Treballs pendents: Avaries detectades pendents de reparar i processos de
conservacié preventiva pendents d'executar.

e Fitxes de cada punt de llum amb el seu historial d’avaries, operacions de conservacio
preventiva, etc.
Fitxes de cada quadre de maniobra amb el seu historial.
Fotografies de les instal-lacions i quadres.

Planol digitalitzat de l'ambit territorial de 'EMDV on es trobin grafiades les installacions

d’enllumenat.

- Integracié total de les dades alfanumériques (base de dades) amb les dades grafiques
(cartografia).

- Historial de columnes i bragos.

- El manteniment de la base de dades i el planol digitalitzat anira a carrec de 'adjudicatari.

- Tota la informacié dels programes haura de poder sortir, com a minim en suport magnetic i
paper.

- Ladjudicatari haura de liurar a 'TEMDV, en el termini maxim de 5 mesos des de la data
d'adjudicacié de la contracta, els programes que permetin consultar per pantalla i per impressora
el planol digitalitzat i la base de dades que contingui l'inventari de I'enllumenat public.

- Els licitadors hauran de presentar els exemples de les fitxes i els llistats.

- Les dades alfanumériques de la base de dades i les dades grafiques de la cartografia hauran de
poder integrar-se totalment.

- Esquemes unifilars, de maniobra i proteccio.

- Garantir la comunicacio “online” (caldra justificar i aportar exemples a les ofertes).

- Ladocumentacié caldra que estigui georeferenciada amb sistema tipus GIS o similar.

Anualment o a peticié de 'EMD de Valldoreix s'entregara una copia en paper i digital (PDF i editables) de
linventari i la resta de documentacié (arxius de funcionament dels programes etc).

1.4.8 Treballs de control energétic, gestid de rebuts de companyia i temes relacionats amb la
contaminacié luminica.

S'inclouen en aquest apartat els treballs corresponents a les seglients operacions:

- Auditoria energética permanent.
- Control del grau de contaminacio luminica.

Auditoria energética permanent

Comprén els treballs d'auditoria energética permanent, el seguiment dels consums de les instal-lacions
d'enllumenat public i de la llum, i es fara mitjangant programa informatic que permeti detectar qualsevol
incidéncia de consum i comptatge.

Semestralment es presentara, a 'EMDV, linforme detallant les possibles incidéncies i analitzant les
causes.

Anualment s’elaborara un informe per a cadascuna de les instal-lacions amb les dades més importants i
amb les incidéncies detectades, i les causes i solucions proposades.

L’adjudicatari haura d’especificar a la seva oferta els mitjans i programes informatics a utilitzar per portar
a terme aquestes operacions, i en el termini maxim de tres mesos des de la data d'adjudicaci6 de la
contracta, posar a disposicié de 'EMD el programa informatic que permeti consultar i imprimir aquesta
base de dades.

La gestio de facturacié en programes tipus Genweb, anira a carrec de l'adjudicatari, a no ser que '/EMDV
disposi del contrari.

Control del grau de contaminacié luminica

Amb aquest control es voldran detectar tots els punts que no s'ajustin a la seglient normativa, o la que la
substitueixi:

- Liei /2001 de 31 de maig, DORDENACIO AMBIENTAL DE LA IL-.LUMINACIO EXTERIOR PER
LA PROTECCIO DEL MEDI NOCTURN.
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- REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas
complementarias EA-01 a EA-07

Anualment es presentara el mapa luminic del municipi i I'adjudicatari col-laborara en la redaccié del mapa
de zonificacio, i realitzara un informe d'analisi del nivells luminics maxims, minims i normatius necessaris.

Dintre de I'adjudicacié quedaran incloses la realitzacié de luxometries puntuals que sol-liciti 'TEMDV.

Dintre del contracte queda inclds el manteniment normatiu del REAL DECRETO 1890/2008 i Llei 6/2001,
0 normes que les substitueixin.

1.5 CONTROL DE FUNCIONAMENT

1.5.1 Obijecte del servei

La prestaci¢ del control de funcionament t¢ com objectiu localitzar incorreccions en l'estat de les
instal-lacions, procedint a reparar-les i tractant, al mateix temps, de prevenir-les mitjancant la
comprovacio periddica de tots els elements que les composen.

Els treballs inclosos dins d'aquest servei sén els segiients :

- Control, manteniment i reparacié d'encesa de les instal-lacions.

- Control, manteniment i reparaci6 de lampades en servei.

Control, manteniment i reparacié de I'estat dels elements mecanics.

- Control, manteniment i reparacié de reductors de flux, actuals i futurs.
- Control de rases alienes.

Control, manteniment i reparacid de les orientacions de les llumeneres per tal d'evitar la
contaminacid luminica.

- Control i manteniment del servei i reparacié d’avaries.

- Control de consums i facturacio

- Verificacio de les Instal-lacions.

Inspeccions periodiques normatives d’enllumenat.

- Servei de guardia.

Control d'instal-lacions annexes.

- Compensaci6 de I'energia reactiva de cada subministrament.

- Vies de comunicacié d'incidents i/o incidéncies.

L'oferta econdmica presentada pels licitadors incloura tant la ma d'obra, desplagaments, i disponibilitat,
aixi com els mitjans i materials necessaris per realitzar aquestes operacions.
Les lampades, consumibles i equips d’encesa queden inclosos al contracte.

De forma explicita, I'oferta econdmica per a la prestacio del servei incloura:

- Organitzacio i Serveis Generals:

Disposicio del personal i mitjans segons I'oferta presentada.

Direcci6 i servei administratiu.

Inventari informatitzat i actualitzat.

Auditoria energética permanent, luxometria i analisi dels resultats, minims i maxims
permesos.

Inspeccions periodiques de les instal-lacions.

- Control de Funcionament de 'Enliumenat Pdblic:

Conservacié i manteniment dels quadres de comandament, manteniment i regulacio
dels controls fotoeléctrics, interruptors horaris, rellotges astronomics, térmics,
diferencials, etc.

Control d'encesa i apagada de les instal-lacions.

Verificacio de les caracteristiques fotométriques.

Control de les lampades en servei i reposicio si és necessari.

Control de I'estat dels elements mecanics.

Control de rases alienes.

Reparaci¢ d'avaries.

Control dels consums i facturacio.
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Comprovacio de tensions.
Verificacié i comprovacio de l'estat de les instal-lacions.
Servei de Guardia.

1.5.2 Control d’encesa de les instal-lacions
L’adjudicatari sera responsable del control de I'encesa de les instal-lacions.

Aquest control es realitzara una vegada cada dues setmanes i consistira en la realitzacio d'un recorregut
que permeti detectar i corregir qualsevol mal funcionament en I'horari d'encesa de les installacions
d’enllumenat public.

Els programadors astronomics es programaran d'acord a les coordenades de Valldoreix, i amb la
diferéncia horaria oficial respecte de la solar que en cada cas correspongui. LEMDV podra sol-licitar la
modificacié dels horaris, dins de I'adjudicacio.

En aquest control, I'adjudicatari inspeccionara la posada a punt dels quadres de comandament de les
instal-lacions d'enllumenat; verificacié i neteja de fotocél-lules, rellotges, aparells de mesura i proteccio,
armaris i tots els demés elements per a 'adequat funcionament de la instal-lacio.

L'adjudicatari haura de revisar cada sector d'encesa, per tal de controlar el correcte funcionament,
reparant les anomalies d'encesa que es detectin.

Amb independéncia de les avaries i disfuncions que es puguin detectar, I'adjudicatari comprovara els
horaris d’encesa de cada quadre, netejara i canviara si s'escau les cél-lules existents, rellotges, etc, i
realitzara les correccions pertinents en els elements d'encesa. De cada comprovacié es fara un full
resum, recollint les incidéncies, i cada mes es lliurara als serveis técnics municipals un document de les
actuacions realitzades.

1.5.3 Control de lampades en servei

Tots els punts de llum hauran de ser inspeccionats durant les hores de funcionament amb una
periodicitat d'una vegada a la setmana. A més d'aquesta inspeccié sistematica, I'adjudicatari realitzara
totes les revisions esporadiques que li siguin ordenades per 'TEMDV.

Els resultats de les inspeccions generals figuraran al comunicat periodic setmanal que I'adjudicatari
lliurara a 'TEMDV.

1.5.4 Control de 'estat dels elements mecanics

Anualment I'adjudicatari haura de realitzar una inspeccié general dilirna de totes les instal-lacions per tal
de comprovar l'estat de conservacié dels elements mecanics, suports, llumeneres, portelles, pericons,
etc.

Com a resultat d'aquestes inspeccions I'adjudicatari lliurara als Serveis Técnics Municipals un informe on
detallara les anomalies detectades.

En les rondes setmanals d'inspeccid, a més de les lampades, s'observara també I'estat dels suports,
lluminaries, caixes de connexiod, portelles de baculs i columnes, aixi com en general qualsevol part de les
instal-lacions, havent de procedir dintre dels terminis establerts a la reparacié o substitucio dels elements
defectuosos.

1.5.5 Control de rases alienes. Freqiiéncia

En la ronda setmanal d'inspeccié s'haura de fer també el seguiment i control de les rases que les
diferents empreses de serveis obren en la via publica, per tal de poder detectar a temps qualsevol
desperfecte que produeixin en les installacions soterrades de I'enllumenat public. En cas de detectar
desperfectes, es comunicara immediatament als serveis técnics municipals, i si s'escau, es procedira a la
reparacié del desperfecte, passant el carrec corresponent a 'empresa causant, o en tot cas, a 'EMDV si
s'ha dipositat algun aval o similar de les obres que han causat els desperfectes.

Puntualment caldra realitzar el seguiment i control de les rases obertes en la via pablica, a sol-licitud dels
serveis técnics municipals, quan aquests considerin que pot ser convenient.
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1.5.6 Control de les orientacions de les llumeneres per tal de minimitzar la contaminacié luminica.

S’hauran de reorientar les llumeneres que per algun motiu s'hagin mogut del seu suport i fixar de manera
que evitin al maxim possible la contaminacié luminica.

1.5.7 Control del servei i reparacié d'avaries

L'adjudicatari estara obligat a la reparacié de totes les avaries que es produeixin pel normal funcionament
de les instal-lacions, anant a carrec seu les despeses de ma d'obra, desplagaments, dietes, material,
mitjans i treballs d'obra civil necessaris per reparar les anomalies.

Pel que fa a la reparacio de les avaries produides per tercers (punts collisionats, vandalisme,
rosegadors, causades per obres, o producte de desastres naturals) i a les provocades per suports
podrits o elements instal-lats que es trobin fora de normes i/o obsolets, I'adjudicatari presentara un
pressupost dels treballs a realitzar.

L'adjudicatari haura de complir amb els segiients terminis maxims per a la reparacio de les avaries :

- Quan l'avaria afecti fins a un maxim de 5 punts de llum consecutius, el termini maxim de reparacio
sera de 72 hores.

- Quan lavaria afecti a més de 5 punts de llum consecutius, el termini maxim de reparacio sera de
24 hores.

- Qualsevol urgéncia que comporti un perill per a la poblacié (un sector o linia apagada, un punt de
llum col-lisionat en perill de caure, cables al descobert, etc.) haura de tenir una resposta en menys
de 4 hores a partir de la recepcié de l'avis.

Quan per raons justificades no sigui possible complir amb aquests terminis de reparacio, I'adjudicatari es
posara en contacte amb els Serveis Técnics Municipals que determinaran un nou termini, si aixi o
consideren.

L'empresa adjudicataria remetra setmanalment un Comunicat d'avaries, indicant les causes de les
mateixes, la data de reparaci6 aixi com la data de reparacié prevista per aquelles que no van ser
reparades “in situ”, observacions, tipus d'averia, tipus de reparacio.

Es mantindra actualitzat el llistat d'incidencies al dia, siguin comunicades per lEMDV, o per qualsevoi
altre mitja (policia, veins, propis medis, etc.), amb comunicacié online,

L'adjudicatari estara obligat a senyalitzar la via publica d'acord amb les ordenances i reglaments en vigor,
0 amb les instruccions que rebi, essent de la seva exclusiva responsabilitat els danys i perjudicis que
puguin derivar-se per incompliment d'aquesta obligacio.

Si la demora en la reparacié de I'avaria o les caracteristiques de I'averia poden representar un risc per a
la seguretat de les persones o bens, l'adjudicatari haurd de fer al seu carrec una installacié o
arranjament provisional i segur per continuar donant servei, mentre no es faci la reparacié definitiva.

Quan la reparacié d'una avaria comporti la retirada d’una columna, bacul o altre element similar, s’haura
de col-locar una balisa per la senyalitzacio6 i proteccio.

L'EMDV concedeix al concessionari el dret d'utilitzar la via publica, per situar-hi les canalitzacions,
pericons, etc. i realitzar-hi les intervencions i reparacions oportunes, destinades al manteniment i
conservacio de les installacions d'enllumenat, tenint en compte alld que disposen les ordenances
municipals i de manera especial en allo referent a la reposicié del paviment, exceptuant les taxes que
poguessin correspondre de les quals I'adjudicatari n'estara exempt, en ésser de propietat municipal i
actuar com a mandatari de 'EMDV.

Cada vegada s'actui en una lluminaria caldra revisar la potencia de funcionament, i verificar que Ia
llampada no ha complert la seva vida (til (10.000 h). També caldra comprovar reactancies i equips, i
tanmateix s’haura de realitzar la neteja de la lluminaria.

Els materials consumibles queden inclosos en aquest PCT (lampades i canon reciclatge, reactancies,
equips, panys, etc.).

1.5.8 Control dels consums i facturacié.

Bimensualment l'adjudicatari haura de fer la lectura dels comptadors del subministrament d'energia, i
durant la primera setmana del mes segiient passara el full resum als serveis técnics municipals. En
aquest full resum hi hauran els valors de les darreres lectures, i per cada quadre un diagrama de barres
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amb els consums mitjos en KW del darrers anys, i es comparara i verificara que les factures son
correctes.

Anualment i/o a peticié de TEMDV es verificara que cada linia i si cada quadre consumeix la potencia que
te assignada per la potencia de lluminaries i equips. S'actuara si la potencia supera el 5% de la potencia
estimada, aquestes actuacions queden dintre del contracte.

En les ofertes, els licitants aportaran una fitxa exemple de lectura de consums i gestié de facturacio, i
alhora proposaran les actuacions a realitzar per aconseguir el maxim estalvi energetic de les
instal-lacions.

L'EMDV enviara per correu electronic les factures disponibles que el concessionari ordenara (paper i
digital) i verificara i traslladara la fitxa de control de consums, analisi de consums, activa, reactiva, terme
fix, i analisi. Aixi mateix, comprovara els contractes de subministres, la potencia contractada i proposara
millores a la contractacié.

Les gestions amb companyia subministradora, com indicacié de les lectures, canvi o actualitzacio de les
adreces del subministres, etc, es realitzaran a peticié de 'TEMDV i queden incloses dintre del contracte.

1.5.9 Verificacid d'instal-lacions

Sera responsabilitat de 'adjudicatari la verificacié de les caracteristiques electriques de les instal-lacions.
Aquesta verificacio tindra una periodicitat anual i constara de les seglients operacions:

- CENTRES DE COMANDAMENT | CONTROL

Comprovacié del calibrat i funcionament correcte dels aparells de control i proteccio.
Comprovaci6 de l'aillament:
s  Entre conductors.
= Entre conductors i terra.
Comprovacié de la tensié d'entrada.
Comprovacio del factor de poténcia.
Comprovacié dels elements mecanics i de tanca de les caixes de proteccio
Neteja general. Ajust i greixatge de contactes i connexions.
Comprovacié de les tensions d'entrada i sortida, intensitats i equilibrat de fases.
Comprovaci6 d'intensitat
Comprovacio de I'estat dels comptadors.
Mesura de la resisténcia de presa de terra i resisténcia d'aillament.
Neteja interior dels quadres, i apretat de bornes de connexio.
Revisions del reductors de fluxe.

A linterior de la caixa es collocara una etiqueta autoadhesiva en la que figurara el num. de
comunicat de revisié amb al data en que es va efectuar. També es collocara un esquema unffilar i el
numero de quadre.

- CARACTERISTIQUES DEL CORRENT D'ALIMENTACIO

S'efectuara, a peticié de la inspecci6 del servei una lectura continuada durant 24 hores
almenys en la que siguin reflectides les intensitats per fase i el voltatge del corrent
subministrat.

- CANALITZACIONS | LINIES DE SUBMINISTRAMENT
S'efectuaran les segiients comprovacions:

Comprovacié de la resisténcia d’aillament
Comprovacié de pericons i tubulars

Comprovacié de la caiguda de tensié al final de la linia
Comprovacié de connexions equipotencials
Comprovacio de linies de terra.

L’adjudicatari lliurara als Serveis Técnics Municipals la programacié d'aquestes revisions per la
seva aprovacio.

A totes les comprovacions s’haura de tenir en compte el que estableix tant el “Reglamento Electrotécnico
para Baja Tension’, com el “Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de
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Energia”. Els elements defectuosos es canviaran per altres iguals o de similars caracteristiques (sempre
que hagin estat homologats pels Serveis Técnics Municipals).

L'adjudicatari comunicara als Serveis Técnics Municipals, 30 dies abans la data en que proposa realitzar
les comprovacions.

Cada quadre haura de disposar en el seu interior d’'un planol amb l'esquema unifilar de la instal-lacié,
amb indicacio de les linies de sortida i les carregues de cada una d'elles i seccions.

Qualsevol modificacié que s'efectui en un quadre de maniobra haura de quedar reflectida en el planol, i
tambe sera facilitada una copia als serveis técnics municipals de 'TEMDV.

L'adjudicatari realitzara anualment un repas general de tots els elements dels quadres, incloent el propi
armari, aixi com el greixatge de panys i frontisses.

Tot els elements del quadre de maniobra, aixi com les sortides de linies, hauran d'estar degudament
senyalitzades.

Anualment s'elaborara un informe-memoria valorada per a cadascuna de les instal-lacions amb les
dades més importants i amb les incidéncies detectades, i les causes i solucions proposades.

1.5.10 Inspeccions periodiques obligatéries de les instal-lacions d'enllumenat exterior

S'hauran de gestionar i realitzar les inspeccions periddiques dels quadres d'enllumenat public existents,
per una Entitat d'inspecci6 i control (EIC) reglamentari, tal i com determina el Reglament de Baixa
Tensié. EI pagament de les taxes a industria i a les EIC que comportin aquestes inspeccions no queden
inclosos en el preu de la licitaci6 (aquestes seran a carrec de I[EMDV).

L'adjudicatari, anualment, presentara un informe de les inspeccions realitzades i de les proximes
inspeccions necessaries, i adjuntara el certificat favorable emes per I'empresa col-laboradora de
I'administracio.

En el cas dels quadres d'enllumenat public que presentin defectes en les Actes d'Inspeccié o que no
estiguin degudament legalitzats, I'adjudicatari presentara a 'TEMDV un informe valorat de les actuacions a
realitzar. L'esmenta't pressupost no compromet a 'EMDV a contractar a 'adjudicatari aquestes tasques,
que queden fora d'aquesta licitacio.

L'adjudicatari estara obligat a aportar I'ajuda i personal d'acompanyament als técnics de les EIC's, per
efectuar les inspeccions, signar les actes d'inspeccié i procedir, al seu carrec dins dels terminis fixats, a
reparar els defectes detectats i reflectits en les actes d'inspeccio, excepte aquells que siguin imputables a
la infraestructura, antiguitat de les instal-lacions, o altres causes alienes.

L'adjudicatari quedara a tots els efectes com a mantenidor oficial de les instal-lacions, i a tal efecte estara
obligat a subscriure els documents necessaris per a presentar davant dels Serveis Territorials d'Industria
de la Generalitat de Catalunya, de les Entitats d'Inspeccio i Control, o d'altres Organismes que les puguin
substituir

1.5.11 Inspeccions periddiques dels quadres d'enllumenat

L'adjudicatari realitzara anualment un repas general de tots els elements del quadre, incloent el propi
armari, pany i frontisses.

En aquestes verificacions es determinaran les caracteristiques eléctriques de les linies de
subministrament comprovant:

— Estat dels Comptadors.

— Tensions simples i compostes d'entrada.

- Intensitats i caigudes de tensié.

- Resisténcies d'aillament.

— Resistencia de la xarxa de terra.

També es realitzaran les segiients comprovacions complementaries:
— Reforg de la cargoleria en els quadres de control.
— Elements mecanics i del tancament de les caixes de proteccio.
— Neteja general, ajustament i greixatge de contactes i connexions.
- Revisi6 visual de les linies (estat de conductors i connexions).
— Revisi6 de les caixes de connexid.
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Per la seva importancia es dedicara una especial atencié als seglients elements:
— Diferencials
— Contactors
—  Cél'lules fotoelectriques
— Programadors astronomics
- Resisténcies de les connexions equipotencials

1.5.12 Servei de guardia

Haura d'establir-se un sistema de localitzacié permanent, les 24 hores del dia, els 365 dies de I'any, per
poder atendre avaries o accidents que afectin la xarxa completa d’enllumenat public.

Aquest servei comptara amb la disposicié dels mitjans i materials necessaris per procedir a la reparacio
de totes les urgéncies que es puguin produir.

Tant la disponibilitat permanent del servei de guardia com les actuacions degudes a urgencies,
s'entendran incloses dins de I'cferta econdmica presentada pel licitador.

Aquest servei comptara amb un teléfon que donara l'avis a l'operari de guardia, i amb els mitjans i
materials necessaris per procedir a la reparacié d'aquestes urgéncies.

El teléfon del servei de guardia i el sistema de localitzacié corresponents hauran d'estar permanentment
al servei dels Serveis técnics municipals i dels agents municipals.

Es consideren urgéncies un sector o linies apagades, un punt de llum amb col'lisio en perill de caure,
quadres eléctrics amb la porta oberta, claus malmeses, instal-lacions amb perill, etc.

1.5.13 Compensacio de I'energia reactiva. Freqiéncia.

Es comprovaran bimensualment els consums d'energia reactiva de tots els quadres d'enllumenat public,
per assegurar un factor de poténcia proper a 1.

1.5.14 Vies de comunicacié d'incidents i/o incidencies

L'empresa concessionaria haura de facilitar en tot moment els teléfons de contacte amb 'EMD, aixi com
facilitar una via de comunicacié garantida per les urgéncies.

Vies de comunicacioé requerides:

- Teléfon i Fax oficines (horari oficines)

- Teléfon mobil (24 h)

- Persona de contacte responsable del servei.

- Correu electronic vinculat a teléfon mobil (24h).

En cas que s'implanti un sistema diferent de comunicacié el concessionari, s'haura de comunicar a
'EMDV i adaptar-ho al procediment de comunicacions.

Caldra comunicar a '/EMDV la reparacié les incidéncies de la via publica una vegada executada la
reparacio.

En cas de reparacions o obres addicionals amb pressupost acceptat, caldra comunicar I'inici amb temps
suficient la finalitzacié dels treballs.

1.6 PLA D’ADEQUACIO AL REGLAMENT ELECTROTECN[C DE BAIXA TENSIO R.E.B.T. (R.D.
842/2002) | A LA LLE! 6/2001, de 31 de maig, D’ORDENACIO AMBIENTAL DE LA IL-LUMINACIO
EXTERIOR, PER LA PROTECCIO DEL MEDI NOCTURN

Atesa l'antiguitat de part de les instal-lacions de I'enllumenat public del nostre ambit territorial, el que en
resulti adjudicatari, en el termini maxim de 6 mesos posteriors a 'adjudicacié del contracte, presentara un
pla municipal valorat d’adequaci6 de la xarxa d’enllumenat public, establint les tasques necessaries per
dur-lo a terme, valorant-ho pel compliment del Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio, la Llei 6/2001
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de 31 de maig, d'ordenacié ambiental de la il-luminacio exterior per la proteccié del medi nocturn, i el
REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia
energetica en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-
01 a EA-07.

1.7 INVENTARI

El licitador que en resulti adjudicatari haura de lliurar, durant els primers 5 mesos de vigéncia del
contracte del servei, i posteriorment anualment, o circumstancialment a peticié6 de TEMDV, linventari
actualitzat de les instal-lacions d’enllumenat public, en paper i suport digital.

Els planols que continguin els quadres i punts de llum hauran de presentar-se en format editable aixi com
en PDF i DWG. En aquest darrer cas totes les instal-lacions aniran georeferenciades amb els sistema de
coordenades UTM 31N i amb el sistema de referéncia ED50, per tal de poder-ho incorporar a un sistema
SIG (sistema d'informacié geografica).

La base topografica per poder fer I'inventari la facilitara 'EMD de Valldoreix i I'adjudicatari estara obligat
a mantenir-la al dia, durant el periode de vigéncia del contracte, i a lliurar-ne una copia cada any als
Serveis Técnics Municipals de 'lEMD de Valldoreix o quan linventari varii en un percentatge igual o
superior al 5%.

Els elements a digitalitzar sén els suports, punts de llum, cablejat, llumeners i quadres de comandament,
establint-se una base de dades que els relacioni.

L'inventari haura de reflectir com a minim les segiients dades:

- Punts de llum: suport de llumenera (tipus, algada, material), llumenera
(marca i model), lampada (potencia i tipus) | equip d’encesa.

- Quadre electric: poténcia nominal, poténcia instal-lada, numero instal-lacié,
Ultima inspeccié feta per una EIC i data propera inspeccid, elements de
protecci6, sistema d’encesa, rellotge, numero de linies de sortida, esquema
unifilar, i altres caracteristiques especials.

- Linies de distribucio: en la mesura que sigui possible caldra detallar Ia
seccio i caracteristiques dels cablejats de les xarxes de distribucio i dels
pericons, aixi com el seu tragat.

- Reductors de Flux lluminés.

A fi i efecte de facilitar les funcions de control i conservacié dels punts de llum i quadres de maniobra,
se'ls hi assignara a cadascun d’aquests elements un codi identificatiu.

Els licitadors explicaran a les seves ofertes de forma detallada el sistema informatic que proposen
utilitzar, les seves caracteristiques de funcionament, de gesti6 remota, i les dades que permetran
emmagatzemar i gestionar la informacio.

L'adjudicatari haura disposar de fotografies actualitzades de les instal-lacions.

1.8 INSTAL:LACIONS PROVISIONALS

L'empresa adjudicataria realitzara les instal-lacions que tinguin caracter provisional necessaries i
imprescindibles, que substitueixin als elements objecte de manteniment regulats per aquest PCT
(cablatge aeri, llumeneres provisionals, suports, etc.).

Les despeses generades per aquestes actuacions aniran a carrec de I'adjudicatari.

1.9 OPTIMITZACIO DEL CONSUM D’ENERGIA

L'adjudicatari haura de vetllar per l'estalvi energétic en les installacions d'enllumenat public i fer
propostes per reduir-ne el consum, ja sigui mitjiangant la millora de les instal-lacions, o be proposant el
canvi d'empresa subministradora eléctrica, canvis en el model de contractacié de cada subministre, o
d'altres propostes que es pugui fer per optimitzar el consum..
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A l'informe anual presentara les mesures d’estalvi energétic proposades.

1.10 DOCUMENTACIO DE FINALITZACIO DEL CONTRACTE

Un mes abans de la finalitzacié del periode de contracte, I'adjudicatari entregara un informe final de
l'estat de les instal-lacions, aixi com l'inventari actualitzat en formats paper, PDF i DWG, aixi com els
arxius editables dels programes utilitzats, d'inventaris, gestio, informes, etc

1.11 CLASSIFICACIO | CATEGORIA DEL LICITADOR

La classificacio i categoria de I'adjudicatari haura de ser:
- Grup: P (Serveis de manteniment i reparaci6 d’equips i instal-lacions)
- Subgrup: 1 (Manteniment i reparacié d'equips i instal-lacions electriques i electroniques)
- Categoria: B (Anualitat mitjana entre 150.000 i 300.000 €)

1.12 PREUS

1.12.1 Preus de licitacié
Manteniment funcional anual:

Aquest apartat depén basicament del numero total de punts de llum que es troben inclosos dins el
control i manteniment funcional del servei.

Nombre de punts de llum a mantenir ............ccccoeeeenins 3.341 uts.
Preu per puntde llum i any .....cccooooiiiiiniiciiiiiene 22,00 €
Nombre de punts x preu unitari .........cccccocvvrieieeeiiinnnnn, 73.502,00 € (IVA exclos)

A tots els efectes, s'entendra que les ofertes economiques presentades inclouran el benefici industrial i
les despeses generals, anant a carrec de l'adjudicatari totes les despeses complementaries, taxes,
arbitris i impostos.

1.12.2 Preus contradictoris

En el supdsit de produir-se variacions significatives en la prestacio dels servei, que fos necessari
realitzar alguna operacio especial 0 no prevista, o utilitzar qualsevol material que no figuri en el quadre de
preus del contracte, es redactara el corresponent preu contradictori prenent com a base els preus
ofertats, d’'acord amb les bases de preus de reconegut prestigi tipus ITEC o TARIFEC, aplicant sobre
aquells preus el percentatge de baixa realitzat per 'adjudicatari amb un minim del 22%.

eix 9 d'octlibre de 2013

Y

; L'enginyer Municipal de la EMD de Valldoreix
Marcos Perez
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ANNEX I: Preus de ma d’obra — Maquinaria

La baixa presentada en la licitacio, s'aplicara a tots els preus/hora del present llistat.

MA D’OBRA | MAQUINARIA

DESCRIPCIO PREU/h

Encarregat 31.86 €
Oficial 12 eléctric 2451 €
Ajudant eléctric 21.03 €
Manobre 15.39 €
Oficial de 12 eléctric en horari nocturn o festiu 31.86 €
Ajudant eléctric en horari nocturn o festiu 27.33 €
Oficial 12 eléctric en horari festiu mes nocturn 41.42 €
Ajudant eléctric en horari festiu mes nocturn 35,55 €
Encarregat en horari nocturn i festiu diiirn 41.42 €
Encarregat en horari festiu nocturn 53.84 €
Disposici6 de reten jornada complerta (preu tnic per disposicio) 7245 €
Disposicio de reten 1/2 jornada (preu Unic per disposicid) 36.23 €
Vehicle grua 44.87 €
Vehicle cistella minim fins a 12 m 44.87 €
Furgoneta 15.79 €
TOTAL 502.87 €

AM

Plec de clausules técniques xarxa enllumenat pablic de Valldoreix Pagina 17 de 30



ANNEX II: Preus de Suports

La baixa presentada en la licitacio, s'aplicara a tots els preus/ut. del present llistat.
Aquestes partides inclouen material i ma d'obra.

SUPORTS GENERICS

DESCRIPCIO PREU/ut.
Reposicio de tapa de registre de fanal estandard 33.33€
Retirar punt de llum en fagana obsolet 2217 €
Adrecar suport d'enllumenat public i reposicid de basament 37.26 €
Reposicio de bacul de 8x1,5 mts i paviment 448.27 €
Reposicié de bacul de 7,5 mts amb sortint de 1,5 mts i paviment 272.04 €
Reposicié de bacul de 6,5 mts amb sortint de 1,5 mts i paviment 257.68 €
Reposicié de bacul tipus Meridiana de 8x1,5 mts i paviment 577.58 €
Reposicié de bacul tipus Marina de 9 mts i paviment 730.08 €
Reposicié de columna de 4 mts i paviment 215.44 €
Reposicié de columna de 5 mts i paviment 271.30 €
Reposicié de columna de 6 mts i paviment 290.44 €
Reposicié de columna de 7 mts i paviment 351.80 €
Reposicio de columna de 8 mts i paviment 299.23 €
Reposicié de columna de 9 mts i paviment 316.41 €
Reposicié de columna Nikolson de 4 mts i paviment 268.02 €
Reposicié de columna Nikolson de 5 mts i paviment 455.30 €
Reposicioé de brag 1 mts de sortint a fagana 77.51 €
Reposicio de brag 1 mts de sortint a pal de fusta 77.51€
Subministrament i col-locacio de pal de fusta per a enllumenat public 232.89 €
Retirada i reposicid de pal de fusta de 9 mts (no inclou forat) 295.03 €
Desplagament de pal de fusta i linea d’enllumenat public 206.51 €
Realitzacié de forat per instal-lacié de pal de fusta 362.30 €
Desplagament de lluminaria i brag en fagana 63.95 €
Desplagament de suport metal-lic fins a 6 metres 38.02€
Desplagament de suport metallic de 6 a 10 metres 76.03 €
Desplagament de suport metal-lic de més de 10 metres 270.02 €
Retirada de fanal i/o pal de fusta existent. Inclou el transport a 'abocador

homologat. SEI02E
TOTAL 6.584,14 €
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ANNEX III: PREUS LLUMINARIES

La baixa presentada en la licitacio, s'aplicara a tots els preus/ut. del present liistat.
Aquestes partides inclouen material i ma d’obra.

LLUMINARIES
Indalux PREUIut.—‘
Retirada i/o reposicio de lluminaria tipus IQV (Quebec) amb lampada inclosa 294.25 €
Retirada i/o reposicié de lluminaria tipus [VA (100W) amb lampada inclosa 234.85 €
Retirada i/o reposicio de lluminaria tipus IZS amb lampada inclosa 303.04 €
Retirada i/o reposicié de lluminaria tipus IVH amb lampada inclosa 392.90 €
Retirada i reposicié de difusor per lluminaria tipus 1QV (Quevec) 102.83 €
Reposicio de vidre de la llumenera IQV (Quebec) 97.14 €
Reposicié de vidre de la llumenera IVA 48.75 €
Retirada i/o reposicié de lluminaria tipus Airtrace amb lampada inclosa E27 281.14 €
Retirada i/o reposicié de lluminaria model VITAL (IVF) amb lampada inclosa 180.90 €
Carandini
Retirada i reposicié de lluminaria tipus STR amb lampada inclosa 239.18 €
Retirada i reposicio de lluminaria tipus QS amb lampada inclosa 380.32 €
Retirada i reposicié de difusor per lluminaria tipus STR. 77.80 €
Retirada i reposicié de vidre pel projector tipus PHR/PRQ 63.19 €
IEP
Retirada i/o reposici6 de lluminaria tipus Supra (Globus) amb lampada inclosa (Hadasa) 257.04 €
Retirada i/o reposicié d'Esfera de la llumenera Supra (Globus) amb lampada inclosa

176.36 €
(Hadasa)
Retirada i reposicié de lluminaria tipus IBERIA amb lampada inclosa 363.47 €
Retirada i reposici6 de lluminaria tipus Eurostreet amb lampada inclosa 238.61 €
Reposicié de vidre de la llumenera Hadasa 92.29 €
Reposicio de vidre de la llumenera Iberia 93.64 €
Philips (Mazda)
Retirada i reposicié de lluminaria tipus Malaga amb lampada inclosa 169.61 €
Canvi de fusibles 6.45 €
TOTAL 4.093,76 €

Plec de clausules técniques xarxa entlumenat piblic de Valldoreix Pagina 19 de 30



ANNEX IV: PREUS INSTAL.LACIO ELECTRICA LLUMINARIES

La baixa presentada en la licitacié, s'aplicara a tots els preus/ut. del present llistat.
Aquestes partides inclouen material i ma d'obra.

INSTAL.LACIO ELECTRICA

Linia PREU/ut.
Retirada i reposicié de linea grapejada a fagana per estrebades i obres 256.22 €
Retirada i reposicié de corrugat provocat per estrebades i obres 72.78 €
Conversi6 de linea aerea-soterrada a fagana o poste de fusta 181.92 €
Retirada i reposicié de cable baixant (RV-K 3x2,5mmz2)per defecte o tall. 29.01 €
Instal-lacié de Empalme hermeétic (Torpedo) 76.85 €
Reposicio de pinga per cable aeri tipus RZ 14.98 €
Reposicié cable tensor i pinga RZ 5146 €
Caixa de connexié, amb fusibles i subjeccié al fanal 23.55 €
Reparaci6 de connexions a la linia aéria per estrebades i obres 55.33 €
Subministrament i col-locacié de cable 4x6mm2 preu metre 6.15€
Subministrament i col-locacié de cable 4x10mmz2 preu metre 9.75 €
Quadres

Canvi de programador astrondmic MINIASTRO 189.47 €
Canvi de programador astrondmic MINIASTRO reciclat 3220 €
Canvi d'Interruptor diferencial 40/300 IV 128.26 €
Canvi d'Interruptor diferencial 40/30 || 51.23€
Canvi d'Interruptor diferencial reciclat 30.71 €
Canvi d'Interruptor magnetotérmic verificat (ICPM), fins a 30A 85.58 €
Canvi d'Interruptor magnetotérmic verificat (ICPM), de mes de30A 160.90 €
Canvi d'Interruptor magnetotérmic, fins a 30A || 45.67 €
Canvi d'Interruptor magnetotérmic, fins a 30A IV 65.00 €
Canvi d'Interruptor magnetotermic, de més de 30A IV 77.94 €
Canvi de Porta d'armari de poliester de 100x100 199.15 €
Canvi de Contactor de 40A 120.99 €
Canvi de Contactor de 60A 164.76 €
Canvi de Contactor de poténcia de 80A 19740 €
Canvi de Contactor reciclat 40.94 €
Canvi de pany JIS del Quadre de Comandament 120.31 €
Canvi de selector Manual/Automatic 55.51 €
Canvi d'Interruptor General Automatic (IGA) de 25A IV 77.31 €
Varis

Instal-lacié d'ancoratges HILTI (esparrecs) 13.31 €
Reposicié d'ancoratges quimics 116.47 €
Protector per fanal instal-lat a terra 292.31 €
Protector de 1,30m per fanal instal-lat a terra 41095 €
Penjar o despenjar pancarta (dos punts o mes) 88.46 €
Unitat de canvi massiu de lluminaries i neteja (paquets de fins a 200 lluminaries). 15.00 €
Collocacio o retirada de banderola 7815 €
TOTAL 3.635,98 €
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ANNEX V: PREUS OBRA CIVIL LLUMINARIES

La baixa presentada en la licitacio, s'aplicara a tots els preus/ut. del present llistat.

Aquestes partides inclouen material i ma d'obra.

OBRA CIVIL

Obra civil PREU/ut.
Dau de formigé amb ancoratges per fanal de M18 177.63 €
Dau de formigé amb ancoratges per fanal de 100x100x100cm 292.63 €
Demolici¢ i restauraci6 de rasa 40x40cm en vorera, amb reposicio de panot 86.54 €
ml. Demolici6 i restauraci6 de rasa 40x80cm en calcada 179.72 €
ml. Rasa de 40x40cm en terra 93.47 €
Formacié d'arqueta amb marc i tapa de registre inclosos per I'enllumenat de 231.92 €
40x40 ;
Formacio d'arqueta amb marc i tapa de registre inclosos per 'enllumenat de 275.72 €
60x60 .
Reposicié obra civil per suport Standard 5713 €
Retirada i reposici6 del suport i vorera per restaurar connexions, i/o obres. 63.05 €
Marc i tapa de registre per 'enllumenat de 40x40 66.83 €
Marc i tapa de registre per I'enllumenat de PVC Reforcat de 40x40 115.39 €
Marc i tapa de registre per I'enllumenat de 60x60 7452 €
Demolicié i restauracié de rasa 40x40cm en gespa o terra 64.40 €
Instal-lacié de piqueta i/o placa de terra 33.28€
Realitzaci¢ de peana per armari 347.05 €
TOTAL 2.159,28 €
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ANNEX VI: Inventari de punts de llum, i descripcié de les instal-lacions a
efectes informatius.

L'Ajuntament cedira els planols de tots les punts de llum de l'inventari actual a 'empresa que en resulti
adjudicataria. Totes les variacions, canvis i novetats no reflectides en aquest inventari s’hauran de
comunicar a 'EMDV adjuntant suport informatic normalitzat.

Si a resultes d'aquesta actualitzacié d'inventari en resulta una variacié, en increment o decrement,
superior al 5% de les inventariades fins avui i recollides en aquest annex, es fara una actualitzaci6 del
preu global segons el preu unitari ofertat per cada punt de Hlum.

PUNTS DE LLUM | POTENCIA PER QUADRE

Nombre del CM Dades Total
302 - HAVANA Compte de Codi PdL 9
Suma de Poténcia (W)2 1.350
303 - HAVANA Compte de Codi PdL 34
Suma de Poténcia (W)2 3.800
308 - PL SANT CUGAT Compte de Codi PdL 1
Suma de Poténcia (W)2 150
310 - SEVILLA Compte de Codi PdL 28
Suma de Poténcia (W)2 2.800
312 - NARD Compte de Codi PdL 27
Suma de Poténcia (W)2 2.700
317 - ORQUIDEA Compte de Codi PdL 18
Suma de Poténcia (W)2 1.800
325 - NICARAGUA Compte de Codi PdL 48
Suma de Poténcia (W)2 4.800
436 - ARNAU CADELL Compte de Codi PdL 30
Suma de Poténcia (W)2 4.450
455 - VALLDOREIX Compte de Codi PdL 88
Suma de Poténcia (W)2 7.590
455- VALLDOREIX Compte de Codi PdL 1
Suma de Poténcia (W)2 70
617 - SANT JAUME Compte de Codi PdL 46
Suma de Poténcia (W)2 5.630
618 - SANT JAUME Compte de Codi PdL 24
Suma de Poténcia (W)2 3.600
621 - OCEA GLACIAL Compte de Codi PdL 4
Suma de Poténcia (W)2 500
622 - CONSOLAT MAR Compte de Codi PdL 18
Suma de Poténcia (W)2 2.125
628 - CANAL MANEGA Compte de Codi PdL 22
Suma de Poténcia (W)2 2.205
629 - GINEBRO Compte de Codi PdL 59
Suma de Poténcia (W)2 3.616
701 - PINAR Compte de Codi PdL 134
Suma de Poténcia (W)2 13.500
702 - ESTACIO Compte de Codi PdL 62
Suma de Poténcia (W)2 8.236
703 - VERDAGUER Compte de Codi PdL 70
Suma de Poténcia (W)2 5.950
704 - CREU ROJA 1 Compte de Codi PdL 44
Suma de Poténcia (W)2 6.600
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705 - CRUZ ROJA 2 Compte de Codi PdL 20
Suma de Poténcia (W)2 1.900
706 - OLIVERES Compte de Codi PdL 102
Suma de Poténcia (W)2 7.910
707 - FONT Compte de Codi PdL 33
Suma de Poténcia (W)2 3.030
708 - GUINEU Compte de Codi PdL 67
Suma de Poténcia (W)2 6.862
709 - REGADIU Compte de Codi PdL 128
Suma de Potencia (W)2 12.800
710 - ASSUTZENA Compte de Codi PdL 44
Suma de Poténcia (W)2 3.920
711 - JARDI Compte de Codi PdL 135
Suma de Poténcia (W)2 16.775
712 - SARRIA Compte de Codi PdL 113
Suma de Poténcia (W)2 10.880
713 - TIBIDABO Compte de Codi PdL 44
Suma de Potencia (W)2 4.830
714A - AL MAS FUSTER Compte de Codi PdL 16
Suma de Poténcia (W)2 1.825
714B - MIRANDA DE MO Compte de Codi PdL 71
Suma de Poténcia (W)2 7.100
715 - ALZINA Compte de Codi PdL 71
Suma de Poténcia (W)2 7.100
717 - ESGLESIA Compte de Codi PdL 47
Suma de Poténcia (W)2 5.680
718 - SARAGOSSA Compte de Codi PdL 14
Suma de Potencia (W)2 980
719 - BAIXADOR Compte de Codi PdL 36
Suma de Poténcia (W)2 3.125
720 - JARDINER Compte de Codi PdL 97
Suma de Poténcia (W)2 8.380
721 - VALLVIDRERA Compte de Codi PdL 62
Suma de Poténcia (W)2 5.150
722 - BOLIVAR Compte de Codi PdL 44
Suma de Poténcia (W)2 4.400
723 - SANT FRANCESC Compte de Codi PdL 74
Suma de Potencia (W)2 6.230
724 - PCAMONTSERRAT Compte de Codi PdL 27
Suma de Potencia (W)2 2.440
725 - ALEGRIA Compte de Codi PdL 45
Suma de Poténcia (W)2 5.100
726 - PINTOR ROMERO Compte de Codi PdL 26
Suma de Poténcia (W)2 2.975
727 - BLASCO IBANEZ Compte de Codi PdL 121
Suma de Poténcia (W)2 10.146
728 - PINTOR ROMERO Compte de Codi PdL 42
Suma de Poténcia (W)2 10.500
729 - COLONIA MONTSE Compte de Codi PdL 77
Suma de Poténcia (W)2 7.850
734 - PISCINA Compte de Codi PdL 104
Suma de Poténcia (W)2 7.280
735 - CARENA Compte de Codi PdL 77
Suma de Poténcia (W)2 5.390
736 - ESPARVER Compte de Codi PdL 73
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Suma de Poténcia (W)2 7.030
737 - JARDINER Compte de Codi PdL 74
Suma de potencia 9.950
738 - ROSSINYOL Compte de Codi PdL 62
Suma de Poténcia (W)2 4.340
739 - VERDUM Compte de Codi PdL 124
Suma de Poténcia (W)2 9.550
740 - CIRERER Compte de Codi PdL 56
Suma de Poténcia (W)2 3.950
741 - VALLD'OR Compte de Codi PdL 111
Suma de Poténcia (W)2 8.820
743 - MUNTANYA Compte de Codi PdL 8
Suma de Poténcia (W)2 800
744B - CAN CADENA Compte de Codi PdL 8
Suma de Poténcia (W)2 850
745 - CAN CALOPA Compte de Codi PdL 48
Suma de Poténcia (W)2 8.700
746 - CAN CALOPA Compte de Codi PdL 3
Suma de Poténcia (W)2 450
748 - PL. MAS ROIG Compte de Codi PdL 18
Suma de Poténcia (W)2 1.650
749 - BOBINES Compte de Codi PdL 90
Suma de Poténcia (W)2 6.300
751 - LAIETANA Compte de Codi PdL 78
Suma de Poténcia (W)2 5.460
752 - CERVANTES Compte de Codi PdL 25
Suma de Poténcia (W)2 2.500
Per definir Compte de Codi PdL 59
Suma de Potencia (W)2 6.510
Total Compte de Codi PdL 3.341
Total Suma de Poténcia (W)2 328.890
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ANNEX VII: CRITERIS DE SELECCIO

Els criteris objectius de solvéncia ~financera, econdmica, técnica i professional-, d'acord amb els que
seran convidats a presentar proposicions, seran els segiients:

- Acreditacié d'un minim de 2 contractes en vigor I'objecte dels quals sigui el manteniment
d’enllumenat d'un minim de 5.000 punts de llum per cada un dels contractes. Per acreditar-ho cal
aportar certificats expedits o visats per I'drgan competent.

- Acreditar una polissa de Responsabilitat Civil minima de 2 milions d’euros
- Certificacié de qualitat ISO 9001
- Certificacié Medi Ambiental 1ISO 14001
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ANNEX VIII: CRITERIS D’ADJUDICACIO

1.- Preu unitari per manteniment, amb una valoracié maxima de 30 Punts.
El licitador ofertara el preu de punt de llum unitari (maxim 22,00 €/ut) aplicant la baixa que estimi
oportuna (oferta que es puntua del licitador), que €s puntuara d’acord amb la seglient formula:

(1/2)
(% de baixa del licitador respecte al preu proposat en el plec)

(aa) Puntuacié = 30 x
(% de baixa mes alta respecte al preu proposat en el plec)

2.- Preu per la ma d’obra i maquinaria, amb una valoracié maxima de 5 Punts

El licitador ofertara totes les partides de 'annex | (total maxim 502.87 €) aplicant la baixa que estimi
oportuna (oferta que es puntua del licitador), que és puntuara d’acord amb la seguent formula:

(1/2)
(% de baixa del licitador respecte al preu proposat en el plec)

(aa) Puntuacié = 5 x
(% de baixa mes alta respecte al preu proposat en el plec)

3.- Preu per als Suports. amb una valoracié maxima de 5 Punts
El licitador ofertara totes les partides de I'annex Il (total maxim 6.584,14 €) aplicant la baixa que estimi
oportuna (oferta que es puntua del licitador), que és puntuara d'acord amb la segtient férmula:

(112)
(% de baixa del licitador respecte al preu proposat en el plec)

(aa) Puntuacié = 5 x
(% de baixa mes alta respecte al preu proposat en el plec)

4.- Preu per les llumeneres. amb una valoracié maxima de § Punts
El licitador ofertara totes les partides del annex lIl (total maxim 4.093,76 €) aplicant la baixa que estimi
oportuna (oferta que es puntua del licitador), que és puntuara d’acord amb la seguent formula:

(1/2)
(% de baixa del licitador respecte al preu proposat en el plec)

(aa) Puntuacié = 5 x
(% de baixa mes alta respecte al preu proposat en el plec)

5.- Preu per a la instal-laci6 eléctrica. amb una valoraci6 maxima de 5 Punts
El licitador ofertara totes les partides del annex IV (total maxim 3.635,98 €) aplicant la baixa que estimi
oportuna (oferta que es puntua del licitador), que €s puntuara d’acord amb la seguent formula:

(1/2)
(% de baixa del licitador respecte al preu proposat en el plec)

(aa) Puntuacié = 5 x
(% de baixa mes alta respecte al preu proposat en el plec)
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6.- Preu per a I'obra civil. amb una valoracié maxima de 5 Punts
El licitador ofertara totes les partides del annex V (total maxim 2.159,28 €) aplicant la baixa que estimi
oportuna (oferta que es puntua del licitador), que és puntuara d’acord amb la seguent formula:

(1/2)
(% de baixa del licitador respecte al preu proposat en el plec)

(aa) Puntuacié = 5 x
(% de baixa mes alta respecte al preu proposat en el plec)

7.- Valoracié del servei, amb una valoracié de 28 Punts

Es valorara, la proposta d'execucio del serveis pel licitador, considerant-se també la coheréncia global,
la justificacié meticulosa dels apartats del PCT, Ia sintesi de la proposta i la seva claredat, entre
d'aitres.

Gesti6 del servei. (maxim 10 Punts)
Es valorara entre d'altres:

Proposta organitzativa del Servei

Control de funcionament

Pla de treball

Pla de control del treball

Pla de seguiment del contracte

Organigrama adaptat a les necessitats reals del servei

Sistemes de Comunicacié amb 'EMD de Valldoreix

Certificat de bona qualitat de servei del manteniment de I'enllumenat public dels 2
municipis presentats com a referéncia.

. Disposar de certificaci6 OSHAS 18001

Mitjans a disposicié (maxim 5 Punts)

Es valorara entre d'altres:

Mitjans materials, i maquinaria proposada,
Caracteristiques i ubicacié de la base d'operacions

Personal
Temps de resposta

Suport informatic i Gesti6 incidéncies (maxim 7 Punts)
Es valorara entre d'altres:

Descripcié exhaustiva del software de gestio proposat
Plantilles de presentaci6 d'informes

Model proposat de gestié remota

Programa de gestié d'incidéncies

Gestio de facturacio

Gestié Mediambiental i energética (maxim 3 Punts)
Es valorara entre d'altres:

Descripcié exhaustiva de la gestié i control de la despesa energética
Descripcio i sistematica emprada en la gestid de residus

Descripcié del procediment de treball en la gestié mediambiental
Propostes d'iniciatives per a reduir I'impacte ambiental de I'activitat
Mesures proposades per a I'estalvi energetic.
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Manteniment correctiu (maxim 3 Punts)
Es valorara entre d'altres:

Métode proposat

Elements de control i possibilitat de flexibilitzacio.

Metode de comunicaci6 de cada situacié i actuacid amb els responsables municipals.
Sistemes d'avis d’averies.

Proposta de reposicio de punts avariats

8.- Altres mesures proposades que es considerin necessaries i millores del servei, amb una
valoracio de 11 Punts

El licitador, a la seva oferta, fard un quadre en el que s'indicaran de forma explicita i inequivoca les
millores ofertades, amb la valoracio economica justificada.

Les millores, en tot cas, hauran de ser referides exclusivament a 'objecte del PCT. En cap cas es
consideraran en aquest capitol altres millores, ni l'experiencia i solvéncia de lempresa, ni la
sobredisposicié de personal o vehicles, aixi com la relacié de lempresa amb 'administracio, donat que
formen part exclusiva de la valoracié de la solvéncia tecnica.

Es consideraran exemples de millores del servei, entre d'altres:

° Ajudes en treballs a festes populars, activitats esportives, o comerg
° Retens d'operaris a cinemes d'estiu i actes publics

e Millores per accions preventives

o Canvi massiu de lluminaries

) Millores en les gestions

Millores en el suport informatic

Millores energétiques

Reduccié de terminis en rondes d'inspeccio

Reduccio del termini maxim en la reparacio d'averies

Reduccio del termini de lectura comptadors

Sistema informatic per localitzacié dels quadres eléctrics, tipus Google maps o similar.
Termografies

Esquemes unifilars en programa informatic DMELECT.

9.- Millores especifiques que proposa ’EMDV una valoracié maxima de 6 Punts
Cada licitador podra escollir les millores que consideri interessants per executar dins el contracte.

Cada millora tindra una puntuacio segons l'indicat a cada encapgalament de la descripcid amb un maxim
total de 6 punts.
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ENLLUMENAT ORNAMENTAL DE NADAL (maxim 1,75 punts)

Muntatges i desmuntatges d’ornaments lluminosos durant les festes de Nadal amb equip de treball,
vehicle de transport i/o camid cistella, i la seva legalitzacio si procedeix.

Incloura el material auxiliar necessari per a una correcta instal-lacio.

Actualment es disposen de:

¢ 12 unitats especials d’enllumenat nadalenc
e 22 unitats d'avets

e 11 unitats de triangles nadalencs

* 8 unitats d'estrelles nadalenques

Fan un total 53 unitats, que podra variar amb el temps.

L'empresa adjudicataria del servei podra proposar la installacié, conservacié i manteniment durant el
periode nadalenc, i retirada una vegada finalitzi la campanya de Nadal.

Aquest material sera facilitat per ITEMDV, que es fara carrec de les despeses de lloguer, de la
contractacio eléctrica i del consum eléctric derivat de la instal-lacié d'aquests elements decoratius.

L'adjudicatari haura de disposar de tots els materials i mitjans auxiliars i complementaris (escales,
proteccions, etc.) que siguin necessaris per a la correcta instal-lacio i manteniment d’aquest enllumenat.

L'adjudicatari sera el responsable de que la il-luminacié funcioni correctament; a tal efecte, s'haura de
supervisar diariament al llarg de tot el periode de funcionament, totes les garlandes i motius lluminosos
efectuant, si cal, els recanvis necessaris de forma immediata. Tots els recanvis que s'utilitzin seran, com
a minim, d'igual qualitat que els originals. Incloura la reparacié d’'aquestes unitats.

L'adjudicatari preveura els equips necessaris per a que les instal-lacions estiguin instal-lades i en
condicions de funcionament el dia 30 de novembre de cada any, i llevat d'indicacié contraria per part de
'EMDV, el funcionament haura de ser diari fins al dia 7 de gener de I'any immediatament segient al del
inici del servei.

A partir del dia 7 de gener de cada any, I'adjudicatari procedira a retirar les instal-lacions deixant els
carrers i espais publics en les mateixes condicions que estaven en el moment d'iniciar-se el muntatge de
I'enllumenat nadalenc.

Les tasques de desmuntatge hauran d’haver finalitzat, com a maxim, el darrer dia del mes de gener
corresponent.

COL-LOCACIO DE PANCARTES (maxim 0.25 punts)
Col-locacié i retirada de fins a 12 pancartes o rétols lany, mitjans d’elevacié inclosos.

CAVALCADA DE REIS (maxim 1 punt)

Subministre, installaci¢ i retirada, a plaga Maria Sabater de Valldoreix, de 13 focus, 4 caixes d'endolls,
piques de terra, 20 ml de cablejat de 6 mm2, 20 mts de cable de cable de terra de 16 mm2, 70 mts de
cable de 3x2,5 mm2, 60 mts de fil luminés i de quadre proteccio, per als actes populars de la Cavalcada
de Reis.

Incloura la legalitzaci6 de la instal-lacio

MILLA FEMENINA - 5 MILLES —APLEC DE LA SALUT (maxim 0.25 punts)

Subministre, instal-lacié i retirada de fins a 150 mts cable de 3x2.5 mm2, caixa de proteccions i endolls,
en diferents punts, connectats a quadre eléctric, per a la realitzacié de la prova popular esportiva de la
Milla Femenina de Valldoreix, dos cops I'any.

Subministre, instal-lacié i retirada de focus dintre de I'ermita de la Salut.

CINEMA A LA FRESCA (maxim 0.25 punts)

Dotar durant 5 dies/any d’un reten presencial per controlar I'enllumenat de I'activitat popular anomenada
Cinema a la fresca de Valldoreix, que incloura mitja jornada d'operari en jornada festiva, nocturna.
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FESTA MAJOR (maxim 1.75 punts)

e Recolzament de tasques eléctriques durant la Festa Major de Valldoreix, amb el Hoguer i
col-locacié d'un de grup electrogen de 64 kw, insonoritzat i legalitzat si procedeix (a carrec del
adjudicatari), 30 mts d’escomesa, quadre de distribucio, passables, combustible, asseguranga de
RC i servei d’emergéncia, tot per a un total de 3 jornades/any.

« Subministre, instal-lacio i retirada de cable de 3x2.5 mm2, caixa de proteccions i 3 focus, per a
Sardinada popular, i/o activitat similar.

o Intervencié de personal de retén presencial en festiu durant 3 dies/any, per controlar les
instal-lacions varies, durant 12 hores/jornada.

o Subministre, instal-lacio i retirada de cable de 3x2.5 mmz2, caixa de proteccions i endolls, per al
departament d'esports. (3 operacions)

MANTENIMENT INSTAL.LACIONS ANNEXES A L’ENLLUMENAT (maxim 0.75 punts)
Aquestes instal-lacions consisteixen basicament en:

¢ 2 semafors en un mateix armari
« 10 enllumenats complementaris en parades d'autobus.
e Tramitacio en Endesa i legalitzacié de fins a 10 instal-lacions temporals.
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